
ВНИМАНИЕ! 
При установке нагревательного кабеля внутрь трубы комплек-
тующие сальника необходимо надеть на греющую часть перед 
установкой комплекта муфт. Сальник НЕЛЬЗЯ вводить в трубу 
под прямым или острым углом!

1. Втулка с внешней резьбой 1/2 (23 мм гаечный ключ).
2. Латунные шайбы
3. Уплотнение из силикона
4. Вставка к трубе с внутренней и внешней резьбой 1/2 
(23 мм гаечный ключ)
5. Саморегулирующийся нагревательный кабель.




